PAGE  
58

BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

5.1 Pengujian

Setelah piranti perangkat keras selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap piranti tersebut. Pengujian tersebut adalah meliputi keluaran dari sensor suhu LM 335 yang keluarannya berupa tegangan dan diteruskan ke Multiplekser (IC 4051). Keluaran dari multiplekser merupakan masukan untuk pengubah tegangan Analog ke Digital (ADC 0804). Hasil dari pengujian tersebut adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 
Pengujian Keluaran Sensor 
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Gambar 5.1 Perbandingan Suhu antara Termometer dengan Suhu Terukur

5.2 Analisis

Dari tabel hasil pengujian terlihat bahwa pada saat suhu 90°C (suhu tinggi) ke atas terjadi selisih penghitungan antara termometer dengan suhu yang terukur oleh sensor 1 maupun sensor 2 (LM 335). 
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